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France : Golfech : Fuite de fluide frigorigène
à la centrale

Le 5 août 2015, lors d ’une visite mensuelle de contrôle, un technicien a constaté une
perte de fluide frigorigène de 67,3 kg sur un groupe frigorifique situé dans l’atelier chaud.

Ce que dit EDF :
Déclaration d’un événement significatif pour l’environnement suite à une perte de fluide
frigorigène à la centrale nucléaire de Golfech
Publié le 07/08/2015

Le 5 août 2015, lors d ’une visite mensuelle de contrôle, un technicien a constaté une perte de fluide
frigorigène de 67,3 kg sur un groupe frigorifique situé dans l’atelier chaud. La fuite a été localisée et
le matériel est mis à l’arrêt.

Le dernier contrôle d’étanchéité de ce groupe avait été réalisé en juillet 2015 et était conforme.

Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, ni sur le fonctionnement
des deux unités de production. Le 7 août, la direction de la centrale de Golfech a déclaré à l’Autorité
de sûreté nucléaire cet écart comme événement significatif pour l’environnement.
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