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France : Saint-Alban : Dégagement de fumée
dans un local électrique

"Un léger dégagement de fumée a été détecté dans un local électrique situé dans la partie
non nucléaire de l’installation."

NOTA : vétusté des installations électriques particulièrement inquiétante...

https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-de-saint-alban/eve
nements-45966.html#

Dégagement de fumée dans un local électrique 24/01/2012

Dimanche 22 janvier à 14h30, un léger dégagement de fumée a été détecté dans un local électrique
situé dans la partie non nucléaire de l’installation. En lien avec les équipes de la centrale, ils ont
rapidement identifié le composant électrique à l’origine de cet événement. Ce dernier n’a eu aucun
impact sur la sécurité et le fonctionnement de la centrale.
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