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10 février 2019

France : Saint-Alban : Alarme incendie en
zone nucléaire

En pleine nuit le 10 février une alarme incendie se déclenche dans un local situé en zone
nucléaire du réacteur 1 à Saint-Alban.

Ce que dit EDF :
Dégagement de fumée

Publié le 10/02/2019

Dimanche 10 février à 2h43, une alarme incendie s’est déclarée dans un local situé dans la partie
nucléaire des installations de l’unité de production n°1.

Les équipes de la centrale se sont immédiatement rendues sur place et ont coupé l’alimentation
électrique du matériel. Conformément aux procédures en vigueur, les secours extérieurs ont
été appelés et ont confirmé l’absence de feu.

Ce dégagement de fumée a été causé par l’échauffement d’une résistance d’un ballon d’eau.

Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des salariés, la sûreté des installations, ni
sur l’environnement.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire et la Préfecture ont été informés de cet événement.

Les deux unités de production sont en fonctionnement et à disposition du réseau électrique national.
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